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RESUMEN 
  
El presente proyecto surge de la necesidad de mejorar la calidad y evitar 
pérdidas de productos en la elaboración de queso maduro dentro de las 
microempresas de productos lácteos dando la oportunidad a los productores de 
tener un mayor mercado y tener una mayor competitividad. 
 
Para la maduración de queso la microempresa “Las Mercedes” contaba con un 
cuarto que no prestaba las condiciones necesarias de humedad y temperatura, 
lo que hacía de este proceso demasiado costoso, laborioso y en algunas 
ocasiones daba lugar a pérdidas de producto. Estos factores son similares en 
otras microempresas. 
 
Este proyecto consiste en una cámara frigorífica que presta todas las 
condiciones necesarias de sanidad, humedad y temperatura, a través de un 
control de bajo costo, además, está construida de forma modular con materiales 
de fabricación nacional. Este tipo de cámara frigorífica por su bajo costo puede 
ser implementada en otras pequeñas empresas similares, en el país. 
  
Luego de las pruebas de temperatura, humedad y con la implementación de esta 
cámara se pudo obtener un producto de mejor calidad reduciendo el tiempo de 
maduración de 5 a 3 semanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 xix 
ABSTRACT 
 
This project results from the need to improve quality and avoid product losses in 
the production of mature cheese within small dairy industries providing an 
opportunity for producers to have a bigger market and be more competitive. 
 
For cheese ripening small industry "Las Mercedes" it had a room that did not pay 
the necessary moisture and temperature conditions, making this process too 
costly, laborious and sometimes resulted in loss of product. These factors are 
similar to other small industries. 
 
This project consists of a cold room provided all necessary health conditions, 
humidity and temperature, through low-cost control also is built in a modular way 
with locally manufactured materials. This type of cold storage for its low cost can 
be implemented in other similar small industries in the country. 
 
 After testing temperature, humidity and the implementation of this cold room 
could get a better quality product by reducing the time to maturity of 5-3 weeks. 
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CAPÍTULO I 
 
1 FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
En el desarrollo de este capítulo se explicará el proceso de maduración de queso 
y los parámetros que afectan en el proceso del mismo, esto sirve para cumplir 
con los objetivos propuestos. 
 
1.1 QUESO  
 
El queso es una mezcla de proteínas, grasa y otros componentes lácteos. Esta 
mezcla se separa de la fase acuosa de la leche después de la coagulación de 
caseína. (Meyer , 2010) 
 
Existen quesos frescos que se consumen inmediatamente después de su 
fabricación cuando la cuajada está terminada, mientras existen otros quesos que 
se los dejan madurar durante algunas semanas o meses para que puedan 
adquirir características especiales de sabor y aroma.  
 
1.2 MADURACIÓN  
 
Se denomina maduración a la descomposición de componentes sólidos del 
queso mediante las enzimas, bacterias y hongos propios de este lo conlleva a 
cambios en: 
 
 Apariencia 
 Sabor y aroma  
 
Un elemento clave en el proceso de maduración de la pasta de un queso es la 
muerte progresiva de millones de bacterias acido lácticas presentes inicialmente 
en la cuajada. Después de la muerte las células bacterianas se desintegran y 
liberan sus enzimas intracelulares (proteasas, lipasas, endopeptidas, 
dipeptidasas y otras). Estas enzimas, junto con la renina (quimosina) y las 
 2 
enzimas nativas de la leche transforman gradualmente las proteínas y la materia 
grasa. 
 
El queso adquiere así, con el tiempo, una textura y gusto característico, típico de 
su especie (Villegas G., 2004); en el proceso de maduración se puede observar 
en sus primeras etapas el cambio de pasta esto dependerá del tipo de queso 
que se está elaborando, entre los cambios tenemos: 
 
 Cambio de color de blanco (queso fresco) a amarillento (queso maduro). 
 Cambio de consistencia que en algunos casos conforme progresa la 
maduración se vuelve más blanda o más dura.  
 
1.2.1 Descomposición de lactosa y citrato 
 
La lactosa se transforma durante el primer y segundo día dando paso al ácido 
láctico (lactato) al igual que el citrato que en los dos primeros días da paso a la 
formación de acetoina, diacetilo y dióxido de carbono (CO2).  
 
El CO2 hace que el queso forme una especie de ojos en el que en un principio 
es eliminado en forma de agua y al llegar a su saturación se elimina en forma de 
gas formando dichos ojos.  
 
1.2.2 Descomposición de lactato 
 
El lactato es la sal proveniente del ácido láctico antes mencionado en queso. 
Este se descompone por la acción de las bacterias propiónicas y bacterias 
butíricas, la descomposición de las bacterias propiónicas si no son controladas 
en un ambiente con temperatura baja puede producir defectos como la 
hinchazón tardía.  
 
1.2.3 Descomposición de proteínas  
 
Las proteínas son una cadena larga de aminoácidos que al descomponerse 
forman cadenas más cortas llamadas peptonas y péptidos y estas a su vez 
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aminoácidos libres, ésta se da solamente cuando existe el accionar de las 
enzimas bacterianas.  
 
Esta descomposición tiene gran influencia en el sabor del queso, por lo que si se 
usa grandes cantidades de cuajo o si se baja demasiado el PH el queso puede 
tener un sabor amargo.  
 
Por otra parte la velocidad de maduración se puede ver afectada por la cantidad 
de enzimas por lo que se recomienda que el PH debe subir desde 5,2 hasta 5,7 
en queso semi-maduro y en queso maduro desde 4,7 hasta 6,4. 
 
1.2.4 Descomposición de materia grasa  
 
La transformación de la materia grasa se denomina lipólisis, esta transformación 
se da gracias a las lipasas que son enzimas que se encuentran principalmente 
en la superficie del queso, el desarrollo de este proceso depende del PH, la 
temperatura, el contenido de sal y la humedad influyendo en gran medida al 
sabor de queso.  
 
1.2.5 Maduración superficial  
 
Este tipo de maduración está presente ya que en la superficie del queso existen 
condiciones especiales como la presencia de oxígeno, la alta concentración de 
sal, que permiten el crecimiento de hongos y bacterias los cuales descomponen 
aminoácidos, proteínas y materia grasa, las cuales ingresan al interior del queso 
dándole un sabor característico. 
 
1.2.6 Maduración de queso por hongos 
 
El hongo fermenta al queso produciendo enzimas proteolíticas y lipolíticas a un 
PH de alrededor de 4,7.  
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En este tipo de maduración es necesario hacer canales para el ingreso de aire 
al queso o a su vez reducir el tamaño, de tal manera que las enzimas de estos 
hongos puedan ingresar al queso. 
 
1.3 FACTORES QUE ACTÚAN SOBRE LA MADURACIÓN DE QUESO 
 
Para el proceso de maduración del queso existen factores externos los cuales 
influirán en el transcurso afectando la velocidad de maduración, el tipo de 
enzimas y microrganismos que van a crecer en el queso. 
 
Los factores de influencia son: 
 
 La humedad  
 La temperatura  
 Acidez 
 Aeración  
 
1.3.1 La humedad  
 
La humedad del ambiente favorece el crecimiento microbiano en el queso 
ayudando a la velocidad de maduración, siendo los ambientes más secos 
desfavorables para la maduración y los ambientes húmedos favorables para la 
maduración, además la humedad influye en la formación de corteza y 
crecimiento de hongos, dando como resultado diferentes tipos de quesos 
maduros. 
  
1.3.2 La temperatura 
 
La temperatura dentro del proceso de maduración ayuda a regular la cantidad 
de desarrollo microbiano así como la cantidad de producción de enzimas. 
 
Al existir una temperatura elevada dentro de este proceso se produce una 
maduración demasiado rápida y no uniforme comprometiendo el sabor y calidad 
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del producto, por otro lado si existiera una temperatura demasiado baja se 
produciría una maduración demasiada lenta. 
 
1.3.3 Acidez 
 
La acidez aumenta durante el proceso de maduración debido a la 
descomposición de proteínas y de lactato, que liberan amoniaco y ciertas 
enzimas básicas, por esta razón el valor de acidez de la mayoría de quesos 
oscila entre 4,9 y 5,5. 
 
1.3.4 Aireación  
 
La presencia de oxígeno ayuda al crecimiento de flora aerobiana y flora 
facultativa los cuales facilitan la formación de moho y bacterias, conjuntamente 
el cambio de aire tiene un efecto de secado sobre el queso el cual puede formar 
una corteza no deseada sobre el mismo. 
 
Tabla 1.1 Factores para la Maduración de Queso  
Humedad Ambiente 70-90% HR 
Temperatura Ambiente 10 – 15 °C 
Acides del Queso 4.9 – 5.5 PH 
Aireación  < 3m3/min  
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
 
1.4 Defectos de los quesos  
 
El queso maduro posee características típicas de sabor, olor, color, consistencia 
y textura que lo distinguen de los diferentes tipos de quesos, factores que se 
puede perfeccionar para obtener un producto de excelente calidad. 
 
Las anormalidades o defectos en estas características conllevan a un producto 
de mala calidad e inapropiado para el consumo. 
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1.4.1 Hinchazón  
 
La hinchazón se la puede identificar por la convexidad de las superficies planas 
del queso, debido a fermentaciones y el gran número de ojos, estas 
deformaciones aparecen en los primeros días de maduración o luego de 12 a 24 
días hasta 2 meses. 
 
 
Figura 1.1 Hinchazón del queso durante la maduración  
Fuente: Suárez & Colomo,  (2011, pág. 2)  
 
1.5.1.1 Hinchazón precoz 
 
Se puede observar en los primeros días después de la elaboración del queso 
que esta hinchazón es dada por la fermentación de la lactosa, la cual genera 
formaciones de CO2, este tipo de defecto se visualiza en las prensas antes de 
la maduración y se evita con cuidados en la higiene del lugar de trabajo y una 
adecuada pasteurización de la leche. 
  
1.5.1.2 Hinchazón tardía  
 
Este defecto se lo puede visualizar alrededor de los 2 meses después de la 
fabricación, se pueden distinguir grietas de al menos 10 cm acompañada de un 
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gran aumento de volumen del queso, este defecto depende mucho de las 
condiciones de humedad, temperatura y PH del queso. 
 
1.5.2 Putrefacción 
 
1.5.2.1 Putrefacción blanca  
 
En este tipo de defecto se puede distinguir con zonas delimitadas de aspecto 
blanco con olor nauseabundo y consistencia blanda, esto puede darse por una 
exposición prolongada a humedad mayor a 100%HR acompañado de 
temperaturas mayores a 25°C lo cual fomenta el desarrollo de bacillos. 
  
1.5.2.2 Putrefacción color ceniza  
 
Se presenta después de 3 a 5 meses durante el proceso de maduración con la 
aparición de rajaduras en el queso y coloración ceniza azulado, acompañado de 
puntos color café obscuro, para evitar este tipo de defectos se debe cuidar la 
higiene del lugar de maduración y tener un adecuado control de los fermentos 
lácteos. 
 
 
Figura 1.2 Putrefacción del queso 
Fuente: Martín,  (2012) 
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1.5.3 Defectos en la corteza provocada por microrganismos  
 
Se presenta con la formación de pigmentos o decoloración en el queso, en otros 
casos encontramos ennegrecimiento de la superficie del queso acompañado de 
la aparición de hongos principalmente se presenta este problema por la falta de 
cuidado en la cámaras maduradoras.  
 
1.5.4 Defectos de paladar  
 
1.5.4.1 Paladar ácido  
 
Se ve afectado principalmente al sabor del queso, existen diversos factores que 
son causantes de este como: 
 
 El uso excesivo de fermentos  
 La subida de temperatura y humedad excesivamente rápida. 
 Temperatura de maduración mayor a 25°C. 
 
1.5.4.2 Sabor Amargo  
 
Este sabor puede darse debido a factores como: 
 
 El exceso de cuajo  
 Por la utilización de leche guardada de 2 o más días 
 Exceso de Cloruro de Calcio 
 
1.5.5 Defectos del cuerpo y textura  
 
1.5.5.1 Cuerpo duro  
 
Este defecto puede ser causado por: 
 
 Exceso de calentamiento.  
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 Poca humedad.  
 Poca grasa.  
 Exceso de sal.  
 
1.5.5.2 Cuerpo friable  
 
Este defecto se lo distingue por una textura harinosa dada por: 
 
 La excesiva humedad.  
 Falta de sal. 
 Exceso de acidez.  
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CAPÍTULO II 
 
2 PREDISEÑO DE LA CÁMARA DE MADURACIÓN  
 
2.1  CÁMARA DE MADURACIÓN EN LA ACTUALIDAD  
 
Actualmente la microempresa de productos lácteos “Las Mercedes” realiza el 
proceso de maduración manualmente y en cuartos de ladrillo. Este proceso tiene 
muchas dificultades ya que la humedad es mantenida mediante sacos de arena 
los cuales son mojados de forma manual cada cierto periodo de tiempo y la 
temperatura se trata de estabilizar aumentando el espesor de las paredes y 
ubicándolas en los lugares cercanos a los páramos, como en la ciudad de 
Cayambe, además una persona tiene que supervisar la maduración de los 
quesos tiene que verificar estos parámetros y tratar de controlarlos de alguna 
forma si se quiere obtener un producto de buena calidad. 
 
Este proceso se lo hace de igual manera en la mayoría de microempresas del 
norte del país. 
 
2.2 CÁMARA FRÍA  
 
Una cámara fría se la puede definir como un lugar aislado térmicamente donde 
la temperatura está controlada por medio de un sistema de refrigeración, el cual 
extrae la energía térmica del producto que se encuentra en su interior , la 
fabricación de cámaras de refrigeración ha sido principalmente con el fin de 
conservar productos vegetales, animales, y químicos. 
 
2.2.1 Constitución física  
 
Las cámaras frías principalmente están constituidas por: 
 
 Paneles aislados  
 Techos 
 Pisos  
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 Sistema de refrigeración  
 Sistema de control 
 
2.3 TIPOS DE CÁMARAS  
 
Hoy en día para la conservación de alimentos dentro de las cámaras frías se 
consideran parámetros importantes como la temperatura y la humedad del 
recinto, en donde estos se encuentren por lo que estas cámaras se las puede 
clasificar de la siguiente manera: 
 
 Cámara de refrigeración  
 Cámara de congelación  
 
2.3.1 Cámaras de refrigeración  
 
Son cámaras que debido al requerimiento del producto contenido tendrán un 
rango de temperatura de 12°C a 0°C denominada dentro de la refrigeración alta 
temperatura, este tipo de cámara es utilizada para la conservación de productos 
de tipo vegetal, frutas, productos lácteos permitiendo conservar características 
físicas y químicas de los alimentos.  
 
2.3.2 Cámaras de congelación  
 
Este tipo de cámaras están diseñadas para manejar temperaturas que van entre 
los -1°C a -35°C, estas cámaras son usadas para la conservación de productos 
cárnicos, mariscos, y en algunos casos en la industria panificadora. 
 
2.4 REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA MADURADORA  
 
Para que la cámara de maduración tenga una óptima condición higiénica 
sanitaria deberá tener las siguientes características.  
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2.4.1 Pisos 
 
Es piso debe ser construido de material antideslizante, resistente a la 
temperatura e impermeable con el fin de garantizar una fácil limpieza y 
mantenimiento del mismo, el piso de la cámara estará al mismo nivel o a un nivel 
superior del piso exterior.  
 
2.4.2 Paredes y techo de la cámara  
 
Todas las paredes deben estar recubiertas con material anticorrosivo resistente 
a la humedad, lisas, las esquinas de la cámara deberán estar redondeadas, al 
igual que las juntas de material estarán debidamente impermeabilizadas con la 
finalidad de tener fácil mantenimiento, limpieza y evitar focos de bacterias no 
deseadas. 
 
2.4.3 Aislamiento  
 
El aislamiento térmico no debe tener contacto con el ambiente interno ni externo 
de la cámara y debe ser colocado de tal manera que garantice los requerimientos 
de paredes y techo mencionados anteriormente. 
 
2.4.4 Puerta  
 
La puerta estará aislada térmicamente, recubierta de material anticorrosivo 
resistente a la humedad y de fácil limpieza, la puerta debe contar con apertura 
de fácil manejo, con el fin de evitar atrapamientos dentro de esta. 
 
2.4.5 Iluminación  
 
La cámara contará con iluminación artificial protegida de humedad y de 
eventuales golpes, esta se activará desde la parte exterior de la misma. 
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2.5 DIMENSIONES  
 
La cámara para maduración de quesos tendrá las siguientes dimensiones: 1m 
de ancho, 2m de largo y contará con una altura de 2.4m, esto permitirá el 
almacenamiento de aproximadamente 600 quesos de 500g, de esta manera se 
aprovecha los paneles de dimensión estándar de 1m x 2m x 2.40m, el espacio 
de la empresa y la buena circulación de aire entre los quesos a madurar.  
 
 
Figura 2.1 Cámara de maduración  
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
2.6 CÁMARA DE MADURACIÓN PARA MICROEMPRESA PRODUCTOS 
LÁCTEOS “LAS MERCEDES” 
 
La cámara de maduración será de tipo conservación, esta tendrá un sistema de 
refrigeración sin aire forzado sino que la temperatura se la mantendrá por medio 
de radiación, tendrá un ambiente controlado tanto de temperatura como de 
humedad, la cámara cumplirá con los requerimientos de temperatura, humedad, 
higiene, forma y materiales antes mencionados para asegurar la calidad del 
producto a obtener. 
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CAPÍTULO III 
 
3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA MADURADORA  
 
3.1 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  
 
3.1.1 Cargas de calor  
 
Para la determinación la capacidad del equipo es necesario saber los siguientes 
factores:  
 
 Carga de transmisión de calor  
 Infiltraciones de aire 
 La carga del producto  
 Las cargas suplementarias  
 
3.1.1.1 Transmisión de calor 
 
El intercambio de calor a través de paredes techos y pisos de una cámara varía 
según su estructura, material del cual este construida, tiene su propio coeficiente 
de aislamiento y su espesor, además del área expuesta a diferencias de 
temperatura del espacio refrigerado (interior de la cámara) con la temperatura 
del ambiente.  
 
3.1.1.2 Carga de transmisión de calor (Q) 
 
 Se refiere a la cantidad de calor que es transmitida a través de una barrera plana 
considerando el diferencial de temperaturas entre la misma en este caso será la 
diferencia que existe entre el interior refrigerado de la cámara y el exterior a 
temperatura ambiente, para su cálculo tenemos la siguiente fórmula: 
 
 Q=U x A x DT   
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Q= Transmisión de calor (BTU/h) 
U= Coeficiente Total de Transmisión de Calor (BTU/h ft3 °F)  
A=Área del Material (ft2) 
DT= Diferencial de temperatura existente entre la barrera de calor  
 
3.1.1.3 Conductividad térmica (K) 
 
Se define como la cantidad de calor que atraviesa por una barrera de material 
de un espesor determinado medido en (BTU/h ft3 °F) 
 
Tabla 3.1 – Conductividad térmica de materiales  
 
Fuente: Asociación Internacional de Fabricantes de Aislante Reflectante, 2002 
 
3.1.1.4 Resistividad térmica (R) 
 
Se define a la resistencia térmica como el recíproco de la conductividad térmica, 
estos se los puede sumar para encontrar la resistencia total.  
 
r=
1
k
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rTotal= ∑ r 
 
3.1.1.5 Conductancia (c) 
 
Se la define como el factor total de transmisión de calor a través de un material 
formado con una o varias capas y un espesor de material definido. 
 
3.1.1.6 Resistencia térmica (R) 
 
Es la oposición que presenta el material frente a un flujo de calor en la cual debe 
existir una diferencia de temperaturas para que se produzca un traspaso de calor 
en determinado tiempo. 
R=
1
C
 
 
3.1.1.7 Coeficiente total de transmisión de calor (U) 
 
Lo podemos definir como la cantidad de calor que se transmite a través de un 
material o una estructura con paredes paralelas, resulta tras la sumatoria de los 
efectos de la conductividad y la conductancia del material dejando a un lado la 
resistencia pelicular superficial ya que en el trabajo de refrigeración tiene poco 
efecto frente a la conductividad baja del material aislante. 
 
U=
1
RTotal
 
 
RTotal= ∑
1
C
+ ∑
x
k
 
 
3.1.2 Infiltraciones de aire  
 
El aire que ingresa a la cámara refrigerada es considerado un aumento de carga 
de refrigeración adicional en esta, además es considerable la cantidad de 
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humedad del aire que ha ingresado a la cámara ya que este al ser superior al 
existente dentro se condensará y será un adicional de carga de refrigeración. 
 
La carga térmica adicional debido a las infiltraciones de aire es un factor difícil 
de calcular con exactitud, por lo que basado en la experiencia se han 
desarrollado métodos de estimación. 
 
3.1.2.1 Método de estimación por cambio de aire  
 
El cambio de aire dentro de la cámara depende de la frecuencia con que las 
personas entran y salen, considerando para esto el volumen total de la cámara.  
 
La American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers 
(ASHRAE) tomando en cuenta este método y luego de diferentes pruebas 
presenta la siguiente tabla con los factores de promedio de cambios de aire en 
24 horas debido a la apertura de puertas e infiltraciones.  
 
Tabla 3.2  Cambios de aire según volumen de cámara 
Volumen 
𝒇𝒕𝟑 
Cambios de aire 
en 24 horas 
     Volumen  
𝒇𝒕𝟑 
Cambios de aire 
en 24 horas 
Arriba de 
32°F 
Debajo de 
32°F 
Arriba de 
32°F 
Debajo de 
32°F 
200 
300 
400 
500 
600 
800 
 
1000 
1500 
2000 
3000 
4000 
5000 
 
44.0 
34.5 
29.5 
26.0 
23.0 
20.0 
 
17.5 
14.0 
12.0 
9.5 
8.2 
7.2 
33.5 
26.2 
22.5 
20.0 
18.0 
15.3 
 
13.5 
11.0 
9.3 
7.4 
6.3 
5.6 
6000 
8000 
10000 
15000 
20000 
25000 
 
30000 
40000 
50000 
75000 
100000 
6.5 
5.5 
4.9 
3.9 
3.5 
3.0 
 
2.7 
2.3 
2.0 
1.6 
1.4 
 
5.0 
4.3 
3.8 
3.0 
2.6 
2.3 
 
2.1 
1.8 
1.6 
1.3 
1.1 
 
Fuente: ASHRAE, 2001 
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3.1.2.2 Factor de frecuencia de uso 
 
Los valores de la tabla 3.2 están sujetos a un modificación mayor si 
definitivamente se determina que el uso de la cámara de almacenamiento es 
demasiado frecuente o es ocasional, para uso frecuente intenso multiplicar por 
dos los valores de la tabla, para almacenamientos prolongados multiplicar por 
0.6. (Copeland Corporation, 2008) 
 
3.1.3 Carga debida al producto  
 
La cantidad de calor que se debe extraer de un producto para que este tenga 
igual temperatura que la cámara refrigerada se denomina la carga debida al 
producto, esta carga pueda darse por los siguientes factores: 
 
a. Colocar el producto con mayor temperatura que la de la cámara 
refrigerada. 
b. Transpiración de algunos productos alimenticios.  
 
Tabla 3.3  Tabla de propiedades y características de algunos productos alimenticios 
Productos 
Temperatura 
Promedio 
De 
Congelación 
Porcentaje 
De 
Agua 
Calor Especifico BTU/lb.°F       
(24 horas) Calor 
latente 
de fusión 
BTU/lb 
Calor de 
Evolución por 
(24 hrs.)(ton) a 
la Temp. 
indicada 
Arriba del 
punto de 
Congelación 
Abajo del punto 
de Congelación 
°F BTU 
VARIOS 
 
Leche 
Levadura 
Lúpulo 
Malta  
Manteca de cerdo 
Mantequilla  
Miel de abeja  
Miel de maple  
Nueces (secas) 
Pan  
Queso americano 
Queso camembert 
Queso limbiburger 
Queso roquefort 
Queso suizo  
 
 
31 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
17 
18 
19 
3 
15 
 
 
87.5 
70.9 
 
 
 
15 
18 
36 
3-10 
32-37 
60 
60 
55 
55 
55 
 
 
0.93 
0.77 
 
 
0.52 
0.64 
0.35 
0.49 
0.21-0.29 
0.7 
0.64 
0.7 
0.7 
0.65 
0.64 
 
 
0.49 
0.41 
 
 
 
0.34 
0.26 
0.31 
0.19-0.24 
0.34 
0.36 
0.4 
0.4 
0.32 
0.36 
 
 
124 
102 
 
 
 
15 
26 
52 
4.3-14 
46-53 
79 
86 
86 
79 
79 
 
 
 
 
35 
50 
 
 
40 
45 
35 
 
40 
40 
40 
45 
40 
 
 
 
 
1500 
1500 
 
 
1420 
1420 
1000 
 
4680 
4920 
4920 
4000 
4660 
Fuente: ASHRAE, 2001 
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3.1.3.1 Calor de evolución 
 
Los organismos vivos como verduras y frutas luego de ser cosechados siguen 
teniendo vida durante cierto tiempo, periodo en el cual estos producen calor, así 
también otros productos alimenticios continúan teniendo reacciones químicas 
como la maduración el cual produce calor, la cantidad de calor que el producto 
emite depende de la temperatura a la cual esté almacenado este como se 
observa en la Tabla 3.3 
 
3.1.3.2 Calor específico arriba del punto de congelación  
 
El producto ingresa a la cámara con una temperatura mayor a la del interior, el 
producto al contener un gran porcentaje de agua reacciona de diferente manera 
a la pérdida de calor, arriba y abajo del punto de congelación, ya que en este 
caso el agua cambia su estado líquido por sólido. 
 
El calor que se extraerá de un producto a una temperatura de almacenamiento 
por encima del punto de congelación se lo calcula del siguiente modo: 
  
Q= w C (T1 - T2) 
 
Q= BTU que debe extraerse  
W= Peso del producto en libras  
C= Calor especifico por encima de punto de congelación  
T1= Temperatura inicial el producto en °F 
T2= Temperatura de almacenamiento en °F 
 
3.1.4 Carga suplementaria  
 
Además del calor transmitido al espacio refrigerado a través de las paredes, 
infiltraciones de aire y carga del producto, la ganancia de calor procedente de 
otras fuentes que deberán incluirse para la estimación de la carga de 
refrigeración total. (Copeland Corporation, 2008) 
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3.1.4.1 Iluminación eléctrica y calefactores  
 
Las luces y calefactores transforman la energía eléctrica disipando calor hacia el 
espacio refrigerado por lo que se debe considerar la cantidad de carga térmica 
que aportan estos elementos, para este factor se considera: 
 
1W/h=3.41BTU/h 
 
3.1.4.2 Carga debida a las personas  
 
Todo organismo vivo genera calor y el cuerpo humano no es la excepción, disipa 
calor y humedad la cual se debe considerar para el cálculo de la carga de calor 
total a la cual está expuesta nuestra cámara, a continuación tenemos la tabla 
con el calor promedio disipado por el cuerpo humano dentro de un espacio 
refrigerado. 
 
Tabla 3.4 Carga debido a las personas  
Temperatura del 
Espacio Refrigerado 
en °F 
Calor disipado/ persona 
BTU/hora 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
-10 
720 
840 
950 
1050 
1200 
1300 
1400 
Fuente: Copeland, 2008 
 
3.1.5 Aislante térmico 
 
Sirve para reducir la transferencia de calor que puede existir entre el interior de 
la cámara y el exterior, de esta manera se ayuda a reducir el consumo de energía 
apoyando las metas ecológicas y ambientales.  
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3.1.5.1 Aislante reflectante  
 
Es el aislante térmico que consiste en una o más superficies de baja emisividad, 
limitando uno o más espacios de aire encerrados. (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE FABRICANTES DE AISLANTE REFLECTANTE, 2002) 
 
El aislante térmico reflectante como el poliuretano, poliestireno, la fibra de vidrio 
y espuma reducen la trasferencia de calor atrapando el aire que se encuentra a 
su alrededor, con lo cual este tipo de material aislante reduce principalmente la 
convección, de esta manera reducir la transferencia de calor. 
 
3.1.5.2 Paneles de poliuretano inyectado  
 
Los paneles de poliuretano inyectado se han utilizado en gran medida dentro de 
la refrigeración gracias a la versatilidad y facilidad de armado, los paneles 
generalmente están formados por dos chapas de acero perfilado el cual al unirse 
con el núcleo de poliuretano presentan una resistencia mecánica de tal manera 
que pueden ser utilizados tanto en techos como en paredes.  
 
En el Ecuador se comercializa paneles de poliuretano inyectado con medidas 
estándar de 1 m x 2.40 m con variaciones en su espesor de acuerdo a las 
necesidades del cliente con una conductividad térmica igual a la del paliestireno 
de 0.26 BTU/h ft3 °F.  
 
 
 Figura 3.1 – Paneles de poliuretano  
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3.1.6 Cálculo de carga térmica  
 
Una vez estudiado las diferentes cargas a las que estará expuesta la cámara se 
calculó y se obtuvo la carga total del equipo. 
 
3.1.6.1 Datos  
 
Temperatura externa= 25°C (77°F) 
Temperatura interna (requerida)= 10°C (50°F) 
∆T=27°F     ∆T=15°C 
 
4 Paredes 2 x 2.4 m (6.6 x 7.9 ft)    Poliestireno expandido K=0.263 (Tabla 3.1) 
  Espesor 3” 
1 Techo 2 x 2m (6.6 x 6.6 ft)           Poliestireno expandido K=0.263 (Tabla 3.1) 
  Espesor 3” 
1 Piso 2 x 2 m (6.6 x 6.6 ft)             Concreto K= 12 (Tabla 3.1)  
  Espesor 4” 
 
Área (A) 
 
AParedes = 4 (2 x 2.4)m
2                      ATecho = (2 x 2)m
2   
AParedes = 19.2 m
2  (208.56ft
2
)             ATecho=4m
2 (43.56ft
2
) 
 
APiso = (2 x 2)m
2 
APiso = 4m
2 (43.56ft
2
) 
 
Volumen (V) 
 
V = (2 x 2 x 2,4)m3 
V = 9,64m3 (344.124ft3) 
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Resistencia Térmica (R) 
Se calculó la resistencia térmica de acuerdo al espesor de los paneles de 
poliuretano que es de 3 pulgas y la loseta de 4 pulgadas en donde se encuentra 
en las instalaciones de la micro empresa.  
 
RParedes = 
3
 0.26
                   RTecho=
4
12
 
RParedes = 11.53                RTecho=0.33 
RParedes = RTecho 
 
Coeficiente de transmisión de calor (U) 
 
 UParedes = 
1
11.53
                                 UPiso = 
1
0.33
 
 
 UParedes = 0.087 (BTU/h·ft
2
)            UPiso = 3.03 (BTU/h· ft
2
) 
 UParedes= 0.274 W/m
2         UPiso = 9.55 W/m
2     
 
3.1.6.2 Carga de transmisión de calor (Q) 
 
Q=U x A x ∆T 
 
Carga paredes y techo (Q1) 
 
Q1=0.087 x (208.56 + 43.57) x 25 
Q1=548.38 BTU/h 
Q1=160,71 W 
 
Carga piso (Q2) 
 
Q2=3.03 x 43.56 x 25 
Q2= 3299,6 BTU/h 
Q2= 967,01 W 
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3.1.6.3  Infiltraciones de aire (Q3) 
 
Los cambios de aire en 24 horas según la tabla 3.2 para volúmenes de 400 ft3 y 
una temperatura por arriba de los 32°F, es de 29.5 con un factor de uso para 
almacenamientos prolongados de 0.6 descrito en la sección 3.1.2.2 Factor de 
frecuencia de uso, se escogió este factor debido a que la cámara se la abre cada 
dos días dentro de tiempo de maduración para voltear el queso. 
 
 
Q3 = 344.124 x 29.5 x 0.6 
Q3 = 6090.9 BTU 
Q3 = 
6090.9
24
 
Q3 = 253.7 BTU/h 
Q3 = 74,35 W 
 
3.1.6.4 Carga por producto (Q4) 
 
Peso del queso 500g (1.1lb) 
Capacidad del cuarto de 600 quesos (660lb) 
Calor específico arriba del punto de congelación en 24 horas para el queso es 
de 0.7 según tabla 3.3  
  
Q4 = 660 x 0.7 x 25 
Q4 = 11550 BTU 
Q4 = 
10810.8 
24
 
Q4 = 481.24 BTU/h 
Q4 = 141,03 W 
 
3.1.6.5 Cargas suplementarias (Q5) 
 
Un foco de 20w que funciona media hora al día. 
1watt (3.41BTU) 
 26 
 
Q5 = 20 x 0.5 x 3.41 
Q5 = 34.1 BTU/h 
Q5 = 34.1 BTU/h 
Q5 = 10 W 
 
3.1.6.6 Carga debido a las personas (Q6) 
 
El calor disipado por una persona a una temperatura de 50°F (10°C) es 720 
BTU/h tomado de la tabla 3.4. 
 
Q6 = 720 BTU/h  
Q6 = 121.01 W 
 
3.1.6.7 Carga total (Qt)  
 
Qt = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 
Qt = 548.38 + 3299.6 + 253.7 + 481.24 + 34.1 + 720 
Q t = 5337.02 BTU/h 
Qt = 1564,12 W 
 
3.2 SELECCIÓN DE EQUIPOS  
 
Una vez obtenida la carga total a la cual está expuesta la cámara se seleccionó 
los componentes necesarios para el funcionamiento de acuerdo al requerimiento 
estudiado. 
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3.2.1 Unidad condensadora  
 
Es un conjunto de compresor, condensador, motor de ventilador, controles y una 
placa de montaje. Su función es la de un intercambiador de calor para enfriar y 
condensar el vapor refrigerante entrante en líquido y la de un ventilador para 
soplar aire del exterior a través de la sección del intercambiador de calor para 
enfriar el refrigerante en el interior. (Tecumseh, 2013). 
 
Tabla 3.5 Tabla de Aplicaciones de Unidades condensadoras 
Fuente: (Tecumseh, 2013) 
 
La selección de la unidad condensadora se ha basado en la carga total de calor 
obtenida anteriormente que es de 5337.02 BTU/h para a temperatura de 10°C lo 
que en la tabla 3.5 se encontró una unidad condensadora equivalente a ½ HP 
de capacidad frigorífica de 5500 BTU/h a una temperatura de 7,2°C. 
Se realizó el análisis de la tabla del fabricante obteniendo un promedio de 
161.14BTU por cada grado de temperatura que aumenta, así se obtuvo una 
capacidad calorífica para esta unidad de 5983.42 BTU/h a temperatura  de 10°C 
con esto se garantiza la temperatura del producto y la vida útil de la unidad 
condensadora ya que trabaja al 89% de su capacidad. 
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Figura 3.2 – Unidad condensadora  
Fuente: (Tecumseh, 2013) 
 
Modelo de compresor: UTY4452YS 
Unidad condensadora: CAJN4461 YHR 
Referencia comercial: ½+ HP 
Refrigerante: R-134 a 
Dimensiones: 510 x 280 x 360 mm 
Capacidad: 5500BTU/h a 7°C 
 
3.2.2 Refrigerante 
 
El R-134a es un refrigerante tipo hidrocloroflurocarbonado (HCF) que no daña la 
capa de ozono, es un remplazante del gas refrigerante R-12 un clorofluro el cual 
era perjudicial para la capa de ozono, este gas refrigerante es utilizado para 
equipos de aire acondicionado automotriz, refrigeración comercial y enfriadores 
de agua. 
  
 
Figura 3.3 - Gas refrigerante 134ª  
Fuente: (Dupont, 2014) 
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3.2.3 Evaporador  
 
Es una parte del sistema donde el líquido refrigerante es evaporado, 
comúnmente llamado serpentín de enfriamiento, donde el líquido refrigerante 
cambia su estado a vapor por la absorción de calor. 
 
Se utilizó la siguiente tabla del fabricante para la selección del evaporador de 
acuerdo a la carga de calor calculada de 5337.02 BTU/h. 
 
Tabla 3.6 – Evaporadores ThermoCoil 
 
Fuente: (ThermoCoil, 2015) 
 
3.2.3.1 Humedad relativa y DT en el Evaporador  
Normalmente un control satisfactorio de la humedad relativa para una aplicación 
dada se alcanza seccionando un compresor y evaporador con la adecuada 
diferencia de temperatura entre la temperatura de la cámara y la de evaporación 
del refrigerante. 
Recomendaciones generales han probado se satisfactorias en la mayoría de 
aplicaciones.  (Copeland Corporation, Manual de Refrigeración, 2008) 
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Tabla 3.7 - DT en el evaporador 
Rango de 
Temperatura  
Humedad 
Relativa 
Deseada 
DT 
(Refrigerante y 
Aire) 
25°F – 45°F 90% 8°F – 12°F 
25°F – 45°F 85% 10°F – 14°F 
25°F – 45°F 80% 12°F – 16°F 
25°F – 45°F 75% 16°F – 22°F 
10°F y abajo - 15°F o menos 
Fuente: (Copeland Corporation, Manual de Refrigeración, 2008) 
 
3.2.3.2 Selección de Evaporador  
Para este equipo se utilizó un evaporador de tipo estático TermoCoil modelo 
EBS-050-E con una capacidad calorífica de 6050 BTU/h con un DT diferencia de 
temperatura de evaporación y temperatura ambiente de 10, de dimensiones 0.83 
x 0.33 x 0.08 m como se muestra en la tabla 3.6 del fabricante, con el fin de 
garantizar la facilidad de control de humedad y temperatura. 
 
   Figura 3.4 – Evaporador estático 
Fuente: (Dufrio, 2014) 
 
3.2.3.3 Transmisión de calor por radiación 
 
La transmisión de calor no solamente se refiere a cuerpos calientes y luminosos. 
 
En la convección, el calor es primero absorbido de la fuente por partículas de 
fluido inmediatamente adyacentes a ella y entonces transferido al interior del 
fluido mezclándose con él. Ambos mecanismos requieren la presencia de un 
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medio para transportar el calor de la fuente al recibidor. La transferencia de calor 
radiante no requiere la intervención de un medio, y el calor puede ser transmitido 
por radiación a través del vacío absoluto. (Kern, 1999) 
 
Cuando los cuerpos a diferentes temperaturas se colocan unos a la vista de otros 
en el interior de un recinto, los cuerpos más calientes pierden energía debido a 
la emisión más rápida de radiación que la recepción de energía debido a la 
absorción de radiación procedente de cuerpos más fríos, y la temperatura de los 
cuerpos más calientes disminuye. Simultáneamente, los cuerpos más fríos 
absorben energía procedente de los más calientes con una velocidad mayor de 
la que emiten energía y la temperatura de los cuerpos más fríos aumenta. 
(McCabe, 1998) 
 
 
 
 
 
Figura 3.5 – Radiación de calor 
Fuente: (Solant Aislantes, 2015) 
 
Para la cámara el cuerpo frio será el evaporador que tiene una temperatura de 
12°C a 15°C el cual absorberá el calor de los cuerpos más calientes (queso) por 
medio de radiación.  
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3.2.3.4 Ley de la inversa del cuadrado 
 
 
El calor transferido por radiación disminuye según el cuadrado de la distancia 
recorrida (William C. & William M., 2000). 
 
T1
T2
=
d2
2
d1
2
 
 
T1= Temperatura a distancia 1  
T2= Temperatura a distancia 2 
d1= distancia 1 
d2= distancia 2 
 
Figura 3.6 – Ley Inversa de los cuadrados  
Fuente: (William C. & William M., 2000) 
 
Basándose en esta ley y las especificaciones del fabricante se procedió a poner 
el evaporador en la parte central de la cámara para que exista una buena 
distribución de temperatura, y no exista problemas de goteos de condensación 
sobre el producto. 
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3.2.4 Sistema de expansión  
 
Una vez obtenida la capacidad calorífica necesaria, el refrigerante utilizado en la 
cámara se escogió el dispositivo de expansión a utilizar. 
 
Las válvulas de expansión termostáticas regulan la inyección de refrigerante 
líquido en los evaporadores. La inyección se controla en función del 
recalentamiento del refrigerante. (Danfoss, 2014) 
 
Se usó la válvula de expansión Danfoss de modelo T2 ya que esta brinda 
características favorables para el funcionamiento e instalación del equipo, se lo 
puede usar tanto para refrigeración y congelación, posee orificios 
intercambiables que facilita la adaptación a la capacidad necesaria, protege al 
motor compresor de una presión de evaporación excesiva, además que permite 
cambiar o remplazar el filtro. 
 
 
Figura 3.7 – Válvula de expansión modelo T2 
Fuente: (Danfoss, 2014) 
 
3.2.4.1 Selección del orificio 
 
En este caso se transformó la capacidad de 5337.02  BTU/h a Toneladas de 
refrigeración para escoger la válvula necesaria de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante, capacidad de refrigeración 0.44 Ton, refrigerante R-134a  
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Se seleccionó el orificio necesario de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante expuestas en la tabla 3.8. 
 
Tabla 3.8 – Orificios para válvulas de expansión tipo T2  
 
Fuente: (Danfoss, 2014) 
 
El orificio 00 que entrega 3000 a 6000 Btu/h (0.25 a 0.5 Toneladas de 
refrigeración) el cual es adecuado para los 5983.42 BTU/h (0.498 Ton) que 
requiere el equipo.  
 
 
Figura 3.8 - Orificio para válvula de expansión  
Fuente: (Danfoss, 2014) 
 
3.3 SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN  
 
Las operaciones de humidificación y deshumidificación implican transferencia de 
materia entre una fase líquida pura y un gas permanente que es insoluble en el 
líquido. (McCabe, 1998). 
 
3.3.1 Humidificación  
 
La humidificación para el proceso de maduración del queso se la debe hacer sin 
presencia de roció de agua por lo que nebulizadores o aspersores no pueden 
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ser utilizados para el caso de la cámara, se recurrió a una humidificación tipo 
ducha controlada con una electroválvula colocada en la parte inferior de la 
cámara el cual se activará al exceder el diferencial de humedad garantizando así 
la humedad requerida de 70% a 90% de humedad relativa. 
 
3.3.2 Electroválvula  
 
La electroválvula es un dispositivo electromecánico que responde a pulsos 
eléctricos que al circular a través de su bobina abre y cierra la válvula controlando 
así un flujo que circule en una tubería, su uso es muy fácil por lo que es muy 
utilizado para la automatización dentro de la industria. 
  
 
Figura 3.9 – Electroválvula dosificadora de agua  
Fuente: (Aalorborg, 2014) 
 
 
3.4 SISTEMA DE CONTROL  
 
El control automático es esencial en el control numérico de las máquinas-
herramientas de las industrias de manufactura, en el diseño de sistemas de 
pilotos automáticos en la industria aeroespacial, y en el diseño de automóviles y 
camiones en la industria automotriz. También es esencial en las operaciones 
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industriales como el control de presión, temperatura, humedad, viscosidad y flujo 
en las industrias de proceso. (Ogata, 1998) 
 
3.4.1 Sistema de control lazo cerrado  
 
Aquel que utiliza una medida de la salida actual para compararla con la respuesta 
deseada (Giraldo & Tabares, 1997). 
 
 
Figura 3.10 – Sistema de control lazo cerrado  
Fuente: (Giraldo & Tabares, 1997) 
 
3.4.2 Control digital 
 
Es aquel control que se lo realiza a través de un microprocesador o un 
microcomputador en tiempo discreto empleando lógica programable.  
 
 
 
Figura 3.11 - Control digital  
Fuente: (Giraldo & Tabares, 1997) 
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3.4.3 Control on/off 
 
El sistema de control on/off es un sistema que generalmente tiene dos posiciones 
fijas, encendido y apagado por lo que lo hace un sistema simple y de bajo costo 
y se lo usa tanto industrialmente como domésticamente. 
 
Este sistema puede ser implementado con una brecha diferencial el cual evita 
operaciones demasiado frecuentes de encendido y apagado el cual puede 
reducir la vida útil de los actuadores, este sistema es muy utilizado en 
refrigeración ya que el sistema de condensación específicamente el compresor 
trabaja con presiones muy elevadas por lo que al existir una frecuencia de 
encendido y apagado muy corta podía dañar válvulas, pistones, o su sistema 
mecánico en general. 
 
 
Figura 3.12 - Control on/off con diferencial 
Fuente: (Giraldo & Tabares, 1997) 
 
3.4.4 Controladores de temperatura y humedad  
 
Casi todos los controladores industriales emplean como fuente de energía la 
electricidad, un fluido presurizado, tal como el aceite o el aire. Los controladores 
también pueden clasificarse, de acuerdo con el tipo de energía que utilizan en 
su operación, como neumáticos, hidráulicos o electrónicos. El tipo de controlador 
que se use debe decidirse con base en la naturaleza de la planta y las 
condiciones operacionales, incluyendo consideraciones tales como seguridad, 
costo, disponibilidad, confiabilidad, precisión, peso y tamaño. (Ogata, 1998). 
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3.4.4.1 Termostato 
 
Un termostato actúa para conectar o interrumpir un circuito en respuesta a un 
cambio de temperatura. Existen numerosos tipos de termostatos que van desde 
un simple interruptor bimetálico a interruptores múltiples que actúan con la señal 
de bulbo sensibles remotos. Los termostatos pueden tener punto de control fijo 
o bien pueden ser ajustables. 
 
Normalmente un termostato de refrigeración cerrara su circuito con una 
elevación de la temperatura y lo interrumpirá con un descenso de ésta, mientras 
que un termostato de calefacción cerrará su circuito con un descenso de la 
temperatura y lo interrumpirá con una elevación. (Copeland Corporation, 2008) 
  
3.4.4.2 Humidistato 
 
El humidistato es un dispositivo de control el cual actúa para alcanzar la 
humedad requerida en un recinto climatizado, activando o desconectado un 
circuito según sea los requerimientos del usuario. 
 
En el caso de la humidificación la salida del control se activara cuando la medida 
de humedad sea inferior a la humedad seleccionada por el usuario, al contrario 
para la deshumidificación la salida del control se activara cuando la medida de 
humedad sea superior a la humedad seleccionada por el usuario 
 
3.4.5 Selección de sistema de control  
 
Para la cámara de maduración de quesos se necesita un sistema de control de 
temperatura (Termostato), un sistema de control de Humedad (humidistato), 
alarma sonora y visual para indicar el aumento excesivo de humedad y 
temperatura, termómetro e higrómetro para la visualización de los parámetros 
por parte del usuario, por lo que a continuación se presenta las alternativas de 
control con sus características. 
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Tabla 3.9 Selección de Controlador  
Controladores de Temperatura y Humedad 
 Marca y 
modelo 
Alimentación  Temperatura 
de control 
Humedad 
de control 
Corriente de 
salida  
Sensor  Alarma Registro de 
datos 
Danfoss 
EKC 102C1 
230 Vac (50/60 
Hz) 
-50 a 90°C N/A 10(6)A / 
240Vac 
Pt 1000 
NTC-M2020 
Sonora N/A 
Ranco 
R002 
12 Vdc ±10% -10 a 100°C N/A 8A/250Vac 
5A/250Vac 
PTC 
NTC 
N/A N/A 
Hampshire 
125 
115 Vac (60Hz) -50°C a 50°C 
Solo lectura  
N/A 1A / 30V Termocupla 
tipo K,J 
Sonora y 
Visual 
N/A 
AGPtek 
WH8040 
220 Vac (60Hz) -10 a 60°C 
Solo lectura 
1a99%HR 
±3%HR(Err) 
5A/220Vac Hm40 
NTC 
N/A N/A 
Novus 
N322 -RHT 
100 a 240 Vac 
(50/60 Hz) 
-40 a 120 °C 
(resolución de 
0.1°C) 
0 a 100 % 
(resolución 
de 1%HR) 
Dos salidas 
tipo relé 
16A,3A 
/250Vac 
RHT Sonora RS485 
Full Gauge 
MT530 
115 a 230 
Vac±10%(50/60 
Hz) 
12 o 24 Vac/dc  
-10 a 70°C 
±1.5°C 
(resolución de 
0.1°C) 
5 a 95%HR 
±5%HR 
(resolución 
de 0.1%HR) 
Tres salidas 
tipo relé 
16A,2x5A 
/250Vac 
SB56 Sonora y 
visual 
RS 485 
Dataloger 
máximos y 
mínimos 
Osaka  
OK 33- 
THR 
100 a 240 VAC 
+/- 10% 
50/60 Hz 
-50 a 109°C 
(resolución de 
0.1°C) 
0 a 100%HR 
( resolución 
de 0.5%HR) 
4 Salidas tipo 
relé 
16A,8A, 
5A/250Vac 
Temperat. 
NTC / PTC 
Humedad 
CP50 o 
CP84 
 
Sonora N/A 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
Se escogió el controlador Full Gauge MT-530 ya que cumple con los requisitos 
de control tanto como de temperatura como para humedad, además no es 
necesario implementar una alarma visual y sonora ya que este lo incorpora en 
su hardware, este controlador además tiene tres salidas tipo relé lo cual permite 
una conexión adicional además de las necesarias, adicionalmente registra 
máximos y mínimos tanto de humedad y temperatura lo que permite al usuario 
controlar estos parámetros además de su fácil conexión vía RS 485. 
 
3.4.6 Controlador digital full gauge mt-530 super  
 
Es un instrumento que indica y controla la temperatura y la humedad del 
ambiente, indicado para la humedad relativa baja y media del aire (a partir el 0 a 
100%, sin condensación) y la temperatura de -10 a 70ºC. Sus sensores de la 
temperatura y de la humedad se ensamblan en un único bulbo, qué disminuye el 
espacio en el cableado de la instalación. El instrumento tiene la salida THERM 
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con relé de estado sólido (SSR) y comunicación serial para la conexión con él 
vía Internet (Full Gauge, 2010). 
 
 
Figura 3.13 – Diagrama de conexiones controlador 
Fuente: Full Gauge, 2015 
 
3.4.6.1 Sensor de temperatura y humedad  
 
Sensor de temperatura y humedad conjugado SB56 marca Full Gauge tiene un 
rango de temperatura de -10°C a 70°C y un rango de humedad de 0 a 100%. 
 
 
Figura 3.14 – Sensor SB56 
 Fuente: Catálogo de Productos Full Gauge, 2015. 
 
3.5 CONSERVACIÓN DE TEMPERATURA  
 
3.5.1 Ley de calentamiento de newton  
Cuando en un cuerpo de temperatura (To) se pone en contacto con un medio de 
temperatura distinta, su temperatura no cambia de manera instantánea, sino que 
llega al equilibrio térmico con el medio de forma paulatina. 
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Este tiempo de respuesta se puede determinar a partir de la ley de enfriamiento 
y calentamiento de Newton, la cual establece que la rapidez de variación de 
temperatura es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el 
medio circundante. (Bertuccelli & Garbellini, 2008) 
 
dT
dt
 = k ( T0 - Ta ) 
 
3.5.2 Cálculo de conservación  
 Para el cálculo se obtuvo una temperatura inicial de 12 °C cuando se apaga el 
sistema de refrigeración y una temperatura de 14°C al cabo de 45 minutos, estos 
datos se obtuvieron durante las pruebas de temperatura y humedad, con la 
puerta cerrada durante toda la prueba.  
 
Aplicando la ley de calentamiento de Newton tenemos. 
 
                                                  
dT
dt
 = k (T - Ta )                                     (1) 
 
Para:  
t0 = 0 min        T0=12°C 
t1 = 45 min       T1=14°C 
Temperatura ambiente Ta= 25°C 
 
Remplazo de Ta en la ecuación 1 
 
                                             dT = k (T-25) dt                         (2)  
 
Para resolver la ecuación diferencial se integró las dos partes de la ecuación 2. 
 
 ∫
1
T-25
 dT = ∫ k dt                         (3) 
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Integrando ambas partes nos queda: 
 
            ln| 25-T | = k t + C                                 (4) 
 
 
 
Para encontrar el valor de C se remplaza t0= 0 y T0=12°C en la ecuación 4. 
 
ln| 25-12 | = C 
                         ln| 25-T | = k t + ln| 13 |                           (5)     
 
Para encontrar el valor de k se remplaza t1= 45 y T1=14°C en la ecuación 5. 
 
ln| 25 - 14 |= 45 k + ln| 13 | 
ln| 11 | = 45 k + ln| 13 | 
k = 
1
45
 ln| 
11
13
 | 
                                      ln| 25 - T | = 
t
45 
 ln| 
11
13
 | + ln| 13 |                     (6) 
 
Aplicando propiedades de logaritmos en la ecuación 6. 
ln| 25 - T | = ln [13 (
11
13
)
t
45
] 
25 - T = 13 (
11
13
)
t
45
  
                                                T = 25 - 13 (
11
13
)
t
45
                                  (7) 
 
La ecuación 7 representa la variación de temperatura en cualquier instante de 
tiempo. 
Se remplaza T=24°C en la ecuación 7 para encontrar cuanto tiempo tarda la 
cámara de maduración antes de igualar la temperatura ambiente en caso de 
pérdida de energía.   
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24 = 25 - 13 (
11
13
)
t
45
 
                                                   (
11
13
)
t
45
 = 
25-24
13
                                      (8) 
 
 
 
Aplicando propiedades de logaritmos en ecuación 8. 
 
t
45
ln (
11
13
) = ln| 0.076 | 
t
45
 = 
ln| 0.076 |
ln (
11
13
)
 
t = 45 (
-2.57
-0.16
) 
t = 45 (16.06 ) 
t = 722.81 
 
A la  cámara antes de llegar a la temperatura ambiente le toma 722.81 minutos 
es decir 12 horas. 
 
  
 44 
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CAPÍTULO IV 
 
4 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS  
 
4.1 MONTAJE FÍSICO DE LA CÁMARA  
 
4.1.1 Montaje de sistema de aislamiento  
 
La estructura angular es de 3 Pulgadas de acero pre pintado está sujeta al piso 
para constituir la estructura y dar forma a la cámara que servirá de sujeción para 
los paneles aislados. 
 
 
 
Figura 4.1 – Instalación de estructura angular 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.1.2 Colocación de paneles aislados de poliuretano  
 
Una vez sujetada la estructura angular se colocó los paneles de poliuretano 
expandido que servirá como paredes y techo de la cámara, cuidando la 
alineación y colocación de los mismos para que no existan espacios y así evitar 
fugas de calor.  
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Figura 4.2 – Instalación de paneles  
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
 
Figura 4.3 – Instalación de techo  
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.1.3 Montaje de la unidad condensadora  
 
La unidad condensadora está colocada en la parte superior de la cámara donde 
tiene el suficiente espacio para que exista ventilación y a su vez conste un 
adecuado intercambio de calor entre el evaporador y el condensador. 
 
Para la instalación de la unidad condensadora se utilizó soldadura oxiacetilénica 
para unir la tubería de cobre del sistema de refrigeración. 
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Figura 4.4 – Instalación de unidad condensadora  
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.1.4 Montaje de evaporador  
 
El evaporador está colocado en la parte superior del interior de la cámara 
equidistante de las paredes de la misma para garantizar que tenga igual 
temperatura en los diferentes puntos de la cámara. 
 
 
Figura 4.5 – Instalación de evaporador  
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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4.1.5 Sistema de control  
 
4.1.5.1 Caja metálica 
 
Armario de diseño compacto fabricado íntegramente en acero laminado y 
conformado en frio, con tratamiento anticorrosivo, realizado bajo Normas INEN 
NTE 2568 y NTE 2569, IP65, están direccionadas a aplicaciones de 
automatización eléctrica industrial.  
 
Puerta con sello de goma esponja, cierre estándar extraíble, bisagras interiores. 
Placa porta equipos color naranja. Pernos tierra de 1/4" soldados a caja y puerta. 
 
 
 
Figura 4.6 - Caja metálica de conexiones  
Fuente: (Iselec, 2015) 
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4.1.5.2 Plano eléctrico  
 
Previo a armar la caja de control se realizó el plano eléctrico de la misma para 
poder montar de forma sistemática el circuito eléctrico. 
 
Figura 4.7 - Plano Eléctrico 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.1.5.3 Montaje del Circuito  
 
Se realizó el montaje del sistema de control según los planos eléctricos de la 
figura 4.7 
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Disyuntor térmico  Relé 
 
 
 
  Relé Térmico 
 
 
 
 
Elaborado: Andrés Pacheco 
Figura 4.8 - Montaje del Circuito 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
 
 
 
Piloto de señalización 
 
 
 Convertidor                            
 USB- RS485 
Interruptor 
 Controlador  
 MT530 
 
 
 
 
 
Figura 4.9 - Tapa de caja de control 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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Figura 4.10 - Caja de control 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.1.5.4 Montaje de sistema de control 
 
La caja de control de la cámara maduradora está ubicada en un lugar visible el 
cual es de fácil acceso tanto para el mantenimiento como para el registro de 
humedad y temperatura de la cámara, además se encuentra en un punto alto 
protegido de posibles salpicaduras de agua. 
 
 
Figura 4.11 – Instalación de sistema de control 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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4.1.6 Pintura de piso  
 
4.1.6.1 Normativa de Salud  
 
El Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696 de 4 de Noviembre del 2002 nos 
dice que en conformidad con el Art. 42 de la Constitución Política, es deber del 
Estado garantizar el derecho a la salud, su promoción y protección por medio de 
la seguridad alimentaria por lo cual es importante que el país cuente con una 
normativa actualizada para que la industria alimenticia elabore alimentos 
sujetándose a normas de buenas prácticas de manufactura, las que facilitarán el 
control a lo largo de toda la cadena de producción, distribución y 
comercialización, así como el comercio internacional, acorde a los avances 
científicos y tecnológicos, a la integración de los mercados y a la globalización 
de la economía. 
 
El su artículo 3 DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS BASICAS: Los 
establecimientos donde se producen y manipulan alimentos serán diseñados y 
construidos en armonía con la naturaleza de las operaciones y riesgos asociados 
a la actividad y al alimento, de manera que puedan cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 
a. Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo;  
b. Que el diseño y distribución de las áreas permita un mantenimiento, limpieza 
y desinfección apropiada que minimice las contaminaciones;  
c. Que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en 
contacto con los alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados para el uso 
pretendido, fáciles de mantener, limpiar y desinfectar; y,  
d. Que facilite un control efectivo de plagas y dificulte el acceso y refugio de las 
mismas. (Asamblea Nacional, 2002). 
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4.1.6.2 Tipos de pintura de grado alimenticio 
 
Marca Descripción 
DUREPOXY 
10 
Es un imprimante Epóxico catalizado con poliamidas y pigmentos 
inhibidores de corrosión. Tiene excelente resistencia al agua. 
Forma un excelente sistema cuando se recubre con los acabados 
Epóxicos. 
DUREPOXY 
ER-10 
Es una pintura acabado Epóxico de 2 componentes curado con 
poliamidas, de acabado brillante. Por ser grado alimenticio, puede 
estar en contacto con alimentos o agua potable. 
WINNER 350 Es un recubrimiento Epóxico altos sólidos catalizado, capa 
gruesa, que funciona como imprimante y acabado 
simultáneamente, muy adherente sobre superficies metálicas. Por 
ser grado alimenticio, puede estar en contacto con alimentos o 
agua potable. 
DURAFLOOR 
310 
Es un acabado Epóxico grado alimenticio para transito ligero a 
medio. Destaca por su resistencia a la abrasión y al rayado; así 
mismo, su adherencia al concreto es excelente. Presenta un 
acabado brillante, con buena resistencia a solventes y detergentes. 
Es una muy buena alternativa cuando se busca un balance 
adecuado entre economía y desempeño. 
DURAFLOOR 
350 
Es un acabado Epóxico grado alimenticio para transito medio 
y con alto contenido en sólidos, Destaca por su excelente 
adhesión y notable desempeño. Pueden alcanzarse películas 
de alto espesor con un mínimo consumo de material. 
 
4.1.6.3 Selección  
 
En cumplimiento con el decreto ejecutivo 3253 de BUENAS PRÁCTICAS PARA 
ALIMENTOS PROCESADOS el piso es de color blanco con pintura epóxica 
DURAFLOOR 310, por su adherencia al asfalto, resistente al rayado y abrasión, 
de grado alimenticio con el fin de garantizar la fácil limpieza y evitar focos de 
microorganismos.  
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Figura 4.12 - Pintura de Piso 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.1.7 Puesta en marcha de la cámara 
 
Una vez que se tiene todos los elementos necesarios para el funcionamiento de 
la cámara se procede a la puesta en marcha para calibración y pruebas. 
 
 
Figura 4.13 – Prueba de equipo 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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4.1.8 Entrega de la cámara  
 
Una vez terminada las pruebas y calibraciones técnicas se procedió a realizar 
pruebas de maduración del queso para la total satisfacción de la microempresa 
Productos “Las Mercedes”. 
 
La entrega se la realizó a su gerente propietario Ing. Sebastián Castro.  
 
 
Figura 4.14 – Entrega del equipo 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
 
4.2 PRUEBAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD  
 
 Durante 9 días se realizó la toma de datos de temperatura y humedad en los 
diferentes sectores de la cámara de maduración con el fin de garantizar los 
valores requeridos por el empresario en toda la cámara. 
 
Para las pruebas se dividió a la cámara en tres sectores A, B, C, siendo A la 
pared posterior, B la pared lateral derecha y C la pared lateral izquierda. 
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Además estos sectores se los dividió en secciones de la siguiente manera:  
 
Tabla 4.2 – Sectores de toma de datos  
 Sector derecho Sector Medio Sector izquierdo 
Sección inferior  A1,B1,C1 A2,B2,C2 A3,B3,C3 
Sección media  A4,B4,C4 A5,B5,C5 A6,B6,C6 
Sección superior  A7,B7,C7 A8,B8,C8 A9,B9,C9 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.2.1 Pared posterior  
 
4.2.1.1 Sección Inferior 
 
Graficas de temperatura y humedad tomada de 11:00 horas hasta las 22:30 
horas en la pared posterior secciones A1, A2, A3 de la cámara de maduración.  
 
 
Ilustración A 1. Sección inferior sector derecho pared A 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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Ilustración A 2. Sección inferior sector medio pared A 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
 
Ilustración A 3. Sección Inferior sector izquierdo pared A 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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4.2.1.2 Sección Media  
 
Graficas de temperatura y humedad tomada de 11:00 horas hasta las 22:30 
horas en la pared posterior secciones A4, A5, A6 de la cámara de maduración  
 
 
Ilustración A 4. Sección media sector derecho pared A 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
 
Ilustración A 5. Sección media sector medio pared A 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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Ilustración A 6. Sección media sector izquierdo pared A 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.2.1.3  Sección Superior 
 
Graficas de temperatura y humedad tomada de 12:30 horas hasta las 1:30 horas 
en la pared posterior secciones A7, A8, A9 de la cámara de maduración.  
 
 
Ilustración A 7. Sección Superior sector derecho pared A 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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Ilustración A 8. Sección superior sector media pared A 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
 
Ilustración A 9. Sección superior sector izquierdo pared A 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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4.2.2 Pared lateral derecha 
 
4.2.2.1 Sección Inferior 
 
Graficas de temperatura y humedad tomada de 13:30 horas hasta las 9:40 horas 
en la pared lateral derecha secciones B1, B2, B3 de la cámara de maduración.  
 
 
Ilustración B 1. Sección Inferior sector derecho pared B 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
 
Ilustración B 2. Sección inferior sector medio pared B 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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Ilustración B 3. Sección inferior sector izquierdo pared B 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.2.2.2 Sección Media  
 
Graficas de temperatura y humedad tomada de 9:00 horas hasta las 12:00 horas 
en la pared lateral derecha secciones B4, B5, B6 de la cámara de maduración.  
 
 
Ilustración B 4. Sección media sector derecho pared B 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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Ilustración B 5. Sección media sector medio pared B 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
 
Ilustración B 6. Sección media sector izquierdo pared B 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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4.2.2.3 Sección Superior 
 
Graficas de temperatura y humedad tomada de 10:15 horas hasta las 8:00 horas 
en la pared lateral derecha secciones B7, B8, B9 de la cámara de maduración.  
 
 
Ilustración B 7. Sección superior sector derecho pared B 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
 
  Ilustración B 8. Sección superior sector medio pared B 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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Ilustración B 9. Sección superior sector izquierdo pared B 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.2.3 Pared lateral izquierda 
4.2.3.1 Sección Inferior 
 
Graficas de temperatura y humedad tomada de 11:30 horas hasta las 9:45 horas 
en la pared lateral izquierda secciones C1, C2, C3 de la cámara de maduración.  
 
 
Ilustración C 1. Sección inferior sector derecho pared C 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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Ilustración C 2. Sección inferior sector medio pared C 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
 
Ilustración C 3. Sección inferior sector izquierdo pared C 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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4.2.3.2 Sección Media  
 
Graficas de temperatura y humedad tomada de 7:00 horas hasta las 20:00 horas 
en la pared lateral izquierda secciones C4, C5, C6 de la cámara de maduración.  
 
 
Ilustración C 4. Sección media sector derecho pared C 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
 
Ilustración C 5. Sección media sector medio pared C 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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Ilustración C 6. Sección media sector izquierdo pared C 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.2.3.3 Sección Superior 
 
Graficas de temperatura y humedad tomada de 7:00 horas hasta las 20:00 horas 
en la pared lateral izquierda secciones C7, C8, C9 de la cámara de maduración.  
 
 
Ilustración C 7. Sección superior sector derecho pared C 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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Ilustración C 8. Sección superior sector medio pared C 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
 
Ilustración C 9. Sección superior sector izquierdo pared C 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
4.3.1 Promedio de humedad y temperatura por secciones  
 
Con los datos recolectados de las diferentes sectores de la cámara de 
maduración se obtuvo un promedio de temperatura, humedad y la respectiva 
desviación estándar de las diferentes los sectores A, B, C correspondiente a las 
paredes de la cámara. 
 
Tabla 4.1 – Sector A 
  
Sector A 
  
  Humedad (%) Temperatura (°C) 
  1 2 3 1 2 3 
Promedio 78,17 78,38 78,50 12,75 12,81 12,77 
DS 5,65 5,92 5,36 0,70 0,76 0,72 
  4 5 6 4 5 6 
Promedio 76,02 75,93 75,95 12,67 12,69 12,67 
DS 3,80 3,99 3,75 0,75 0,77 0,77 
  7 8 9 7 8 9 
Promedio 76,56 76,72 76,65 12,81 12,87 12,85 
DS 4,14 4,27 4,09 0,78 0,83 0,79 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
Tabla 4.2 – Sector B 
  
Sector B 
  
  Humedad (%) Temperatura (°C) 
  1 2 3 1 2 3 
Promedio  83,62 83,55 83,27 12,96 12,94 13,06 
DS 3,53 3,50 3,89 1,10 1,06 1,13 
  4 5 6 4 5 6 
Promedio  78,21 78,37 78,20 12,89 12,90 12,96 
DS 5,87 5,89 5,94 0,74 0,73 0,76 
  7 8 9 7 8 9 
Promedio 76,48 76,50 76,58 12,87 12,82 12,80 
DS 5,30 5,42 5,18 0,94 0,92 0,94 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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Tabla 4.3 – Sector C 
  
Sector C 
  
  Humedad (%) Temperatura  
  1 2 3 1 2 3 
Promedio 81,12 81,23 81,02 14,11 14,12 13,88 
DS 2,59 2,65 3,00 1,06 1,02 1,16 
  4 5 6 4 5 6 
Promedio  72,93 73,33 72,80 13,04 13,00 13,00 
DS 2,65 2,63 2,86 1,03 1,03 0,95 
  7,00 8,00 9,00 7,00 8,00 9,00 
Promedio  73,47 73,79 73,26 12,99 12,98 12,95 
DS 2,38 2,43 2,37 0,82 0,81 0,81 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.3.2 Promedio de humedad y temperatura por sectores 
 
Se obtuvo un promedio general de temperatura y humedad de las secciones de 
la pared posterior, pared lateral derecha, pared lateral izquierda correspondiente 
al sector A, B, C. 
 
 Tabla 4.4 – Promedio sector A 
  Sector A 
  Humedad (%) Temperatura(°C)  
  Superior  
Promedio 76,64 12,85 
DS 4,17 0,80 
  Medio  
Promedio 75,96 12,68 
DS 3,85 0,76 
  Inferior 
Promedio 78,35 12,78 
DS 5,64 0,73 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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Tabla 4.5 – Promedio sector B 
 
 Sector B 
 Humedad (%) Temperatura(°C)  
  Superior  
Promedio 76,52 12,83 
DS 5,30 0,93 
  Medio  
Promedio 78,26 12,92 
DS 5,90 0,74 
  Inferior 
Promedio 83,48 12,99 
DS 3,64 1,10 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
Tabla 4.6 – Promedio sector C 
 Sector C 
 Humedad (%) Temperatura(°C)  
  Superior  
Promedio 73,50 12,97 
DS 2,39 0,81 
  Medio  
Promedio 73,02 13,01 
DS 2,71 1,00 
  Inferior 
Promedio 81,12 14,04 
DS 2,74 1,08 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.3.3 Promedio de humedad y temperatura por niveles  
 
Con el promedio de temperatura y humedad de las paredes de la cámara se 
obtuvo la temperatura superior, media e inferior para identificar si cada una de la 
secciones cumplen con el requerimiento de humedad y temperatura para la 
maduración. 
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Tabla 4.7 – Temperatura y humedad por niveles 
 Cámara de Maduración  
 Humedad (%) Temperatura(°C)  
  Superior  
Promedio 75,55 12,88 
DS 3,95 0,85 
  Medio  
Promedio 75,75 12,87 
DS 4,15 0,84 
  Inferior 
Promedio 80,98 13,27 
DS 4,01 0,97 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.3.4  Promedio de humedad y temperatura de cámara  
 
La cámara tiene un promedio de temperatura de 13.01°C con una variación de 
±0.88°C, la humedad promedio es de 77,43% con una variación de ±4,04% lo 
cual garantiza los parámetros de maduración del queso que son de 12°C a 15°C 
de temperatura y 70% a 90% de humedad relativa.  
 
Tabla 4.8 – Promedio de temperatura y humedad  
 CAMARA DE MADURACION  
 Promedio  DS 
Temperatura(°C)  13,01 0,88 
Humedad (%) 77,43 4,04 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.3.5 Posicionamiento de sensor de temperatura y humedad  
 
Una vez realizadas las pruebas de temperatura y humedad en las diferentes 
posiciones dentro de la cámara se obtuvo que la parte más desfavorable tanto 
para humedad y temperatura es el sector C correspondiente a la pared lateral 
izquierda donde la temperatura promedio es de 13,27°C y donde se registra la 
humedad relativa más baja de 73,5 por lo que los sensores fueron colocados en 
este sector con el fin de garantizar que la temperatura y humedad no sea inferior 
al interior de la cámara.   
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4.4 ANÁLISIS DE COSTO DEL PROYECTO 
 
Se analizó el costo de fabricación antes de la implementación de la cámara y 
luego de la implementación de la misma. 
 
4.4.1 Costos directos de fabricación de la cámara  
 
 Costos que intervinieron directamente en la fabricación de la cámara  
 
Tabla 4.9 – Costos directos de fabricación  
Detalle  Costos  
Aislamiento térmico  $ 1.125  
Sistema de Refrigeración  $ 526  
Sistema de 
Humidificación $ 148  
Sistema de Control  $ 253  
Cable eléctrico $ 50  
Total  $ 2.102  
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.4.2 Costos indirectos de fabricación  
 
Costos que no intervienen directamente en la fabricación de la cámara 
  
Tabla 4.10 – Costos indirectos de fabricación  
Detalle  Costos 
Material de oficina  $ 50  
Internet  $ 20  
Transporte  $ 200  
Total $ 270  
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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4.4.3 Costo total  
 
Suma de costos directos y costos indirectos de fabricación. 
  
Tabla 4.11 – Costo Total del proyecto  
Detalle  Costos 
Costos directos  $ 2.102  
costos indirectos  $ 270  
Total  $ 2.372  
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.4.4 Análisis costo-beneficio 
 
Se comparó el costo de producción con la cámara maduradora y antes de 
tenerla para determinar la conveniencia del proyecto. 
 
4.4.4.1 Sin cámara de maduración  
 
La microempresa sin la cámara tenía una producción de 200 quesos maduros 
en un tiempo de 4 a 5 semanas con una pérdida de producto debido a la variación 
excesiva de parámetros de temperatura del 10%. 
 
Tabla 4.12 – Costo de fabricación de queso sin cámara  
Materiales Cantidad Costo unitario Total 
Leche  700 litros  $ 0,43  $ 301  
Cuajo 70 mililitros   $0,015 $ 1,06  
Sal  10 Kg $ 1,50  $ 15  
Nitrato de Calcio  300 g  $0.003 $ 1  
Mano de Obra  1 Persona  $ 380  $ 380  
Total $ 698  
Elaborado: Guillermo Pacheco 
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4.4.4.2 Con cámara de maduración  
 
La microempresa con la implementación de la cámara tiene una producción del 
100% de su producto en 3 semanas, además se eliminó la persona que se debe 
dedicar al control de la temperatura y humedad. 
 
Tabla 4.13 – Costo de fabricación con cámara  
Materiales  Cantidad Costo unitario  Total  
Leche  700 litros  $ 0,43  $ 301  
Cuajo 70 mililitros   $0,015 $ 1,06  
Sal  10 Kg $ 1,50  $ 15  
Nitrato de Calcio  300 g  $0.003 $ 1  
Consumo 
eléctrico     $ 25  
Total $ 343  
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
4.4.4.3 Comparación de beneficio en base al costo  
 
La microempresa reduce su tiempo, costo de producción, y sus pérdidas de 
producto.  
 
Tabla 4.14 – Comparación costos  
 
Costo 
unitario 
Precio 
de venta 
al 
público 
Cantidad 
Total 
producción 
Total venta 
al publico 
Ganancia Semanas 
Sin la cámara  $ 3,49  $ 5,20  180 $ 698  $ 936  $ 238  4 a 5 
Con cámara de 
maduración  $ 2,09  $ 5,20  200 $ 418  $ 1.040  $ 622  3 
Elaborado: Guillermo Pacheco 
 
La microempresa tendrá una ganancia de $622 dólares en cada producción 
equivalente a tres semanas de maduración y una semana de elaboración de 
queso limpieza y preparación del producto por lo que la inversión se la puede 
recuperar en 5 meses. 
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CAPÍTULO V 
 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES  
 
 Mediante la implementación de esta cámara, se optimiza el proceso de 
maduración de quesos, reduciendo tiempo de cuatro a dos semanas. 
 
 El análisis de los defectos en el proceso de maduración del queso ayudó 
a corregir todos los parámetros de temperatura y humedad que afectan, 
para obtener un producto de calidad. 
 
 Gracias al software interno del controlador la calibración de parámetros 
se la realizó con mayor precisión, menor tiempo y su versatilidad de 
aplicación ayudó a reducir costos de fabricación de la cámara.  
 
 La inversión del proyecto es fácilmente recuperable debido a la 
disminución de tiempo y al aumento de producción de queso por lo que 
se analizó que el proyecto se pagará en aproximadamente 5 meses. 
 
 Cuando se tiene un evaporador estático se toma en cuenta la posición del 
mismo de acuerdo a la radiación de calor para que exista una temperatura 
uniforme dentro de la cámara. 
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5.2 RECOMENDACIONES  
 
 Se debe usar equipo de protección personal como botas de caucho, 
overol de trabajo y guantes debidamente desinfectados durante el 
proceso de fabricación y maduración del queso para evitar la 
contaminación del producto y las posibles pérdidas por contaminación. 
 
 El personal bajo ninguna circunstancia deberá abrir la caja de control 
cuando el equipo esté en funcionamiento. 
 
 Cuando la alarma de la cámara se active quiere decir que existe una 
variación excesiva de temperatura o humedad por lo que se debe informar 
inmediatamente al personal técnico. 
 
 Se debe hacer una desinfección luego de cada cosecha de queso con 
desinfectante Ecoxi 100 de grado alimenticio para que no exista la posible 
formación de focos de hongos dentro de la cámara que puedan afectar el 
proceso de maduración del queso. 
 
 Se recomienda realizar un mantenimiento técnico de la cámara cada 6 
meses para garantizar su correcto funcionamiento. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 
Enzimas: proteína que cataliza específicamente cada una de las reacciones 
bioquímicas del metabolismo. 
Intracelulares: Que está situado u ocurre dentro de la célula. 
Proteasa: Enzima que fragmenta las proteínas. 
Lipasa: Enzima que fragmenta los lípidos en sus componentes. 
Endopeptida: Familia de enzimas proteoliticas o peptidasas que desdoblan los 
enlaces péptidicos situados en el centro de una molécula proteica. 
Renina: una enzima digestiva. 
Lactosa: Azúcar que contiene la leche, formado por glucosa y galactosa. 
Acetoina: La Acetoina es un compuesto orgánico producido de forma natural 
por las levaduras del género saccharomyces durante la fermentación alcohólica. 
Diacetilo: El diacetilo se trata de un producto químico natural procedente de la 
fermentación. 
Aminoácido: Sustancia química orgánica en cuya composición molecular entran 
un grupo amino y otro carboxilo. 
Enzimas proteolíticas: Enzimas que dividen a las proteínas. 
Enzima lipolíticas: son biocatalizadores que llevan a cabo reacciones de 
síntesis, hidrolisis o intercambios de grupos en sustancias oleosas. 
Flora: Conjunto de microorganismos adaptados a un medio determinado. 
Aerobia: Dicho de un ser vivo que necesita oxígeno para subsistir 
Pasteurización: Elevar la temperatura de un alimento líquido hasta un nivel 
inferior al de su punto de ebullición durante un corto tiempo, y enfriarlo después 
rápidamente, para destruir los microorganismos sin alterar la composición y 
cualidades del líquido. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 Manual de mantenimiento 
 
Introducción  
 
La cámara de maduración es de tipo conservación, tiene un sistema de 
refrigeración sin aire forzado por lo que la temperatura se la mantiene por medio 
de radiación, tiene un ambiente controlado tanto de temperatura como de 
humedad, la cámara cumple con los requerimientos de temperatura, humedad, 
higiene, forma y materiales para asegurar la calidad del producto. 
 
Mantenimiento preventivo 
 Se debe verificar que el sistema de medición y control de temperatura y 
humedad estén funcionando  
 
 Verifica que el sistema de alarma visual y sonora de temperatura y 
temperatura esté funcionando en sus límites superiores e inferiores de 
5°C, 23°C y 60%HR, 100%HR respectivamente. 
 
 Comprobar la carga de refrigerante cuya presión de trabajo en debe ser 
12PSI en baja y 110PSI en alta. 
 
 Comprobar amperaje de funcionamiento de la unidad condensadora así 
como de los demás componentes eléctricos de la cámara. 
 
 Se debe realizar la limpieza de polvo del evaporador para evitar 
obstrucciones de la circulación de aire. 
 
 Revisar periódicamente la cerradura de la puesta su hermeticidad y el 
estado de bisagras.  
 
 Se debe realizar una revisión semestral de las juntas de los paneles 
aislados tanto en el piso, techo y paredes. 
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Anexo 2 Manual MT-530 
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Anexo 3 Catalogo THERMOCOIL evaporadores estáticos  
 
5.2.1 Condensadores  
  
 
 
 
 
Características Generales  
Ítem Modelo 
Referencia 
Comercial  
Medidas (mm)  
Caudal 
(CFM)  
Ventilador 
NºXDIA 
(Pulg)  
Rendimiento 
BTUH  Largo Alto Ancho 
1 CT-00027 1/5 HP 2x9  266.6 239 85 300 1x8 2770 
2 CT-00032 1/4 HP 2x10,5  298.6 276 107 300 1x8 3220 
3 CT-00035 1/4 HP 2x12 336.6 276 107 300 1x8 3470 
4 CT-00048 1/3 HP 3x10,5  298.6 276 107 450 1x10 4780 
5 CT-00051 1/3 HP 3x12  336.6 276 107 450 1x10 5140 
6 CT-00061 1/2 HP 4x10,5  304.6 283 131 450 1x10 6100 
7 CT-00064 1/2 HP 4x10  342.6 283 131 450 1x10 6440 
8 CT-00092 3/4 HP  343 319 140 700 1x12 9220 
9 CT-00139 1 HP  438 365 140 700 1x12 13900 
10 CT-00141 1 HP D  600 276 140 900 2x10 14100 
11 CT-00190 1,5 HP  580 519 140 1400 1x16 19000 
12 CT-00201 1,5 HP D  800 319 140 1400 2x12 20100 
13 CT-00273 2 HP  580 519 180 1500 1x16 27300 
14 CT-00241 2 HP D  800 430 140 1400 2x12 26500 
15 CT-00360 3 HP  800 570 140 2500 1x18 35960 
16 CT-00440 3,5 HP  695 722 180 4050 1x22 44000 
17 CT--00540 4 HP D  954 430 180 3800 2x16 54200 
18 CT-00580 5 HP  780 772 180 4500 1x22 58000 
19 CT-00630 5 HP D  1170 570 180 4400 2x18 65400 
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20 CT-00710 6 HP D  1170 570 180 4000 2x18 72450 
21 CT-00800 6 HP  850 820 223 4800 1x24 80000 
22 CT-01100 7,5 HP  1580 720 180 8000 2x22 95300 
23 CT-01320 10 HP  1580 720 180 8000 2x22 132000 
24 CT-01430 12 HP  1580 822 180 8000 2x22 142000 
25 CT-01800 15 HP  1820 923 223 10200 2x24 170000 
26 CT-01960 20 HP  2080 923 223 10600 2x24 196200 
27 CT-02240 25 HP  2080 923 223 9500 2x24 224270 
28 CT-02960 30 HP  2110 1190 223 13000 2x26 296000 
 
 
• El rendimiento indicado se calculo como referencia temperatura ambiente 95ºF, diferencial de 
temperatura (DT) de 25ºF y altura sobre el nivel del mar menor a 2000 pies. Para otras condiciones de 
funcionamiento debe aplicar los factores indicados en la guía para selección de condensadores. 
5.2.2  Evaporadores Para Baja Temperatura  
  
 
 
• Para aplicaciones donde la descongelación se hace por resistencia 
Eléctrica. 
 
• El espacio entre aleta es de 6 milímetros. 
 
• Recomendado para aplicaciones donde se requiere temperatura menor a 32º F. 
  
Modelo Para Baja Temperatura Descongelación Eléctrica 
Ítem Modelo 
Medidas (mm)  Ventilador 
No. x Dia 
(pulg).  
Caudal 
(CFM)  
Rendimiento DT=10ºF  
Largo Alto Ancho Te=20 ºF  Te=-20 ºF 
1 EB-SRD-1B  343 102 132 1x8 250 1500 1300 
2 EB-SRD-2B  540 102 132 2x8 500 2700 2450 
3 EB-SRD-3B 870 102 132 3x8 750 4230 3650 
4 EBS-040-E 508 330 88 1x12 800 4860 4016 
 91 
5 EBS-050-E 813 330 88 2x12 1600 6050 5000 
6 EBS-071-E 813 330 88 2x12 1800 8570 7082 
7 EBS-100-E 1143 330 88 3x12 2400 12000 9920 
8 EBS-120-E 1524 330 88 3x12 2800 14560 12040 
9 EBS-150-E 1778 330 88 4x12 3600 17990 14870 
10 EBS-180-E 2032 330 88 5x12 4200 21000 17400 
11 EBS-220-E 2540 330 88 6x12 5400 26000 21500 
12 EAS-140-E 864 660 88 1x20 3600 16600 13720 
13 EAS-180-E 1020 660 88 1x22 5200 27790 18830 
14 EAS-240-E 1270 660 88 2x20 7200 29532 24410 
15 EAS-270-E 1524 660 88 2x20 7230 33200 27430 
16 EAS-300-E 1778 660 88 2x20 7300 36500 30160 
17 EAS-360-E 2032 660 88 2x22 10400 45580 37670 
18 EAS-400-E 2286 660 88 2x22 10450 49200 40660 
19 EAS-450-E 2540 660 88 3x20 10900 53710 44390 
20 EAS-560-E 3048 660 88 3x22 15600 68450 56570 
 
 
  
 
5.2.3  Evaporadores Para Media Temperatura  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
• Para aplicaciones donde la descongelación se hace por aire. 
 
• El espacio entre aleta es de 4 milímetros. 
 
• Recomendado para aplicaciones donde se requiere temperatura mayor a 32º F. 
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Modelo Para Media Temperatura Descongelamiento Por Aire 
Ítem Modelo 
Medidas (mm)  Ventilador 
No. x Dia 
(pulg).  
Caudal 
(CFM) 
Rendimiento DT=10ºF  
Largo Alto Ancho Te=20 ºF  Te=-20 ºF 
1 EM-SRD-1 343 102 132 1x8" 235 1850 1600 
2 EM-SRD-2 540 102 132 2x8" 470 3200 2900 
3 EM-SRD-3 870 102 132 3x8" 705 5500 4200 
4 EBS-050-A 508 330 88 1x12" 800 5930 4900 
5 EBS-060-A 813 330 88 2x12" 1600 7380 6100 
6 EBS-086-A 813 330 88 2x12" 1700 10460 8640 
7 EBS-120-A 1143 330 88 3x12" 2500 14640 12530 
8 EBS-150-A 1524 330 88 3x12" 2600 17760 14680 
9 EBS-180-A 1778 330 88 4x12" 3400 21950 18140 
10 EBS-210-A 2032 330 88 5x12" 4120 25670 21210 
11 EBS-260-A 2540 330 88 6x12" 5000 31700 26200 
12 EAS-160-A 864 660 88 1x20" 3600 20400 16870 
13 EAS-230-A 1020 660 88 1x22" 5200 28030 23160 
14 EAS-300-A 1270 660 88 2x20" 7150 36320 30000 
15 EAS-340-A 1524 660 88 2x20" 7200 40830 33740 
16 EBS-370-A 1778 660 88 2x20" 7220 44890 37100 
17 EAS-460-A 2032 660 88 2x22" 10380 56060 46330 
18 EAS-500-A 2286 660 88 2x22" 10400 60510 50000 
19 EBS-550-A 2540 660 88 3x20" 10800 66070 54600 
20 EBS-550-A 3048 660 88 3x22" 15300 84192 69580 
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Anexo 3 Tabla de Aplicaciones de Compresores y unidades 
condensadoras Tecumeh 
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Anexo 5 Catalogo Refrigerante R134a  
 
